
附件2：                  
供应室矿物质绝缘电缆采购及安装采购需求
一、项目概况：
我院供应室安装电缆及电缆头，拆除旧电缆等
二、施工要求
安装电缆及电缆头、拆除旧电缆等、电缆型号：BTTZ-1X25，长度合计约900米（项目具体情况以现场踏勘为主），工期：14个日历天。
三、付款方式
项目完成验收合格，审计后付结算价的95%，一年期满后付结算价的5%。（结算价=审计价×费率）
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